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TRATAMIENTO FiSICO-QUIMICO.
EDIFICIO DE BOMBEO DE FANGOS.
EDIFICIO DE REACTIVOS
REACTOR BIOLOGICO

REACTOR BIOLOGICO LINEA N° 1.

REACTOR BIOLOGICO LINEA N° 2.

DECANTACION SECUNDARIA
DECANTADOR LINEA N° 1.
DECANTADOR LINEA N° 2.
CAMARA DE CLORACION.

BOMBEO DE RECIRCULACION Y FANGO EN
EXCESO.

BOMBEO DE FLOTANTES. DECANTADOR LINEA N°
2.

EDIFICIO DE DESHIDRATACION Y CONTROL.
SALA DESHIDRATACION.

SALA DE CONTROL.

TOLVA DE FANGOS.

EDIFICIO DE SOPLANTES.

BOMBEO DE VACIADOS.

EDIFICIO DE TRANSFORMACION.
GRUPO ELECTROGENO
INSTALACION SOLAR.

LEYENDA NUEVOS ELEMENTOS
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OBRA DE LLEGADA.

PRETRATAMIENTO.

ARQUETA DE REPARTO TRATAMIENTO BIOLOGICO
Y TRATAMIENTO FiSICO-QUIMICO.
MEDICION DE CAUDAL A TTO. BIOLOGICO.
MEDICION DE CAUDAL A TTO. TERCIARIO.
ARQUETA DE REPARTO A DECANTACION.
DECANTADOR LINEA N°3.

BOMBEO DE RECIRCULACION Y FANGOS EN
EXCESO. LINEA N°3.

DIGESTOR DE FANGOS.

BOMBEO DE FANGOS DIGERIDOS.

TANQUE DE LAMINACION

ARQUETA DE VALVULAS. RED DE FANGOS.
ESPESADOR POR GRAVEDAD.

TORRE DESODORIZACION.
EDIFICIO TALLER ALMACEN.
TRATAMIENTO FOSAS SEPTICAS.
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