
CÁMARA DE CLORACIÓN

SALIDA 
AGUA TRATADA

BOMBEO FANGOS 
LÍNEA Nº2

2 Uds.

BOMBEO FANGOS 
LÍNEA Nº1 1 Ud.

RECIRCULACIÓN FANGOS EXCESO

2 Uds.1 Ud.
RECIRCULACIÓN FANGOS EXCESO

POLIPASTO
MANUAL

BOMBEO FLOTANTES 
DECANTACIÓN SECUNDARIA 

DECANTADOR

LÍNEA Nº2

LÍNEA Nº 2

DE DECANTACIÓN
LÍNEA Nº1

DE DECANTACIÓN
LÍNEA Nº2

DE RECHAZO
INSTALACIÓN REGANTES

A INSTALACIÓN
REGANTES

BOMBEO VACIADOS
ESCURRIDOS

A
OBRA DE LLEGADA

ESCURRIDOS
FILTRO PRENSA

ESCURRIDOS
ESPESADOR

RED DE 
PLUVIALES

DE TTO.
FÍSICO ­ QUÍMICO

Bombas agua industrial

2 Uds. (2+1R)
Q. Unit. = 33­165 l/min

AGUA DE
SERVICIO

Acumulador
hidroneumatico

V= 300 l.

CAPRARI EVC 400 T

VAREM
MAXIVAREM LS

DIÁMETRO = 15.15 m

DECANTACIÓN SECUNDARIA
LÍNEA Nº1

DIÁMETRO = 14.40 m

DECANTACIÓN SECUNDARIA
LÍNEA Nº2

A BOMBEO DE FLOTANTES
LÍNEA Nº 3

A BOMBEO
DE FLOTANTES

A CÁMARA
CLORACIÓN

A CÁMARA
CLORACIÓN

DIÁMETRO = 14.80 m

DECANTACIÓN SECUNDARIA
LÍNEA Nº3

A BY­PASS
GENERAL

DE ARQUETA
DE REPARTO

DE ARQUETA
DE REPARTO

DE ARQUETA
DE REPARTO

A REPARTO
REACTOR BIOLÓGICO

A REPARTO
REACTOR BIOLÓGICO

A ARQUETA VÁLVULAS
LINEA DE FANGOS

POLIPASTO
MANUAL

BOMBEO FANGOS
EXCESO L3

2 Uds. (1+1R)

Q. Unit. = 20 m³/h
H. = 5 m.c.a.

BOMBEO 
RECIRCULACIÓN L3

Q. Unit. = 140 m³/h
H. = 3.50 m.c.a.

BOMBEO
FLOTANTES L3

2 Uds. (1+1R)

Q. Unit. = 10 m³/h
H. =5.00 m.c.a.

A 
PRETRATAMIENTO

A ARQUETA VÁLVULAS
LINEA DE FANGOS

DECANTADOR
LÍNEA Nº 1

DECANTADOR
LÍNEA Nº 3

AIRE DE
SERVICIO

A 
PRETRATAMIENTO

ESCURRIDOS Y VACIADOS

RED AIRE DE SERVICIOS 

LINEA DE AGUA

LINEA DE BY­PASS

LINEA DE AIREACION

LINEA DE FANGOS

LINEA DE GRASAS

RED AGUA DE SERVICIOS 

LEYENDA DE TUBERIAS

LINEA DE RECIRCULACION

LINEA DE ARENAS

A BOMBEO DE FLOTANTES
LÍNEA Nº 3

COMPRESOR
Q= 320 l/min

Presión = 8 Bar
Potencia = 2.20 kW

AIRE DE
SERVICIO

2 Uds. (1+1R)

RED DE AIRE

A FUTURO
TTO. TERCIARIO
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